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1.本管理规定覆盖所有储气钢瓶，包括氮气、氧气、压缩空气及氢氩混合气体。
2.非设备管理员未经允许不得进入气瓶室；进入气瓶室绝对禁止吸烟、玩火或携带易燃易爆品。
3.气瓶室内严禁摆放其它物品；气瓶均须经检验合格后方可入室，保证分类隔离放置。
4.安全管理人员应定期对各气瓶阀门、管路进行检查，发现问题及时处理或报告。
5.不同设备配套气瓶必须专用，严禁串用、代用、混用。
6.特殊气体气瓶必须配置专用配套的减压器，严禁违反规定改变减压器安装结构和方法。
7.严格防止气瓶受热升温。
8.更换开启钢瓶时严禁用钢瓶搬手敲击瓶阀，以防产生火花；气瓶一般应留有不少于0.5Ｍpa的剩余压力，防止混入其它气体或杂质，造成事故。
9.严格防止气瓶受剧烈震动、碰撞或冲击，气瓶的瓶帽及防震圈等应配戴齐全。
10.所有气瓶均应具有明确的标牌或标识，要求采用明显的外部颜色区分和文字标识。
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